
P R Z E D M I A R 

Inwestor: TEATR POLSKI im. Amolda Szyfmana w Warszawie 
Warszawa, Ul. Karasia 2 

Kod Wspolnego Slownika Zamowieri 

51700000-9 Ustugi instalowania sprz t̂u przeciwpozarowego 
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych 
51600000-8 Ushjgi instalowania komputerow i urz^dzen biurowych 

Obiekt: TEATR POLSKI im. Amolda Szyfmana w Warszawie 
Warszawa, Ul. Karasia 2 

Charakterystyka robot: M O D E R N I Z A C J A I N S T A L A C J I A L A R M U P O Z A R U S A P 

Ceny materialow : wg cennikow dystrybutorow urzqdzen i materialdw kosztorysowanych 
grudzien 2014 roku 

Kosztorys sporzqdzony na podstawie jednostkowych nakladdw rzeczowych KNR oraz kalkulacje 
indywidualne. 

Warszawa 2015 styczen 



Teatr Polski w Warszawie kosztorys inwestorski 2 ath OBIVIIAR 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \. Poszcz. Razem 
KOSZTORYS INWESTORSKI - System alarmu pozaru (SAP) 

1 Demontaze 
I . T ] K N R A L - O I 

i0101-04 
Demontaz demolacyjny kompaktowej central! alarmowej do 32 linii dozoro-
wych 
3 

szt. 

szt. 3.00 
RAZEM 3.00 

1.2'KNRAL-01 
0401-01 

Demontai demolacyjny czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt. 

298 . Iszt. I 298.00 
RAZEM 298.00 

1.3:KNRAL-01 
0403-01 

Demontaz demolacyjny gniazd pozarowych w wykonaniu konwencjonalnym iszt. 
do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek 
298 iszt. i 298.00 

RAZEM 298.00 
1.4 <NR AL-01 Demontaz demolacyjny r^cznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu kon- szt. 

0402-01 jwencjonalnego 
125 iszt. ; 25.00 

RAZEM 25.00 
1.5KNRAL-01 j Demontaz demolacyjny czujek pozarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa szt. 

0401-02 itemperatury 
5 szt. 5.00 

RAZEM 5.00 
1.6i K N R 5-08 

10209-01 p.a. 
demontaz 

Przewody demontaze m 

250 m 250.00 
RAZEM 250.00 

2 Montaze 
2.1 K N R AL-01 

0101-01 
Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych Polon 4900 

1 

szt. ! 

szt. , 1.00 j 
RAZEM 1.00 

2.2iKNRAL-01 
10106-03 

Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta podl^czenia 
sieciowego typu LAN 
3 

szt. 

szt. 

i 

3.00 
RAZEM * 3.00 

2.3 K N R AL-01 
0104-01 

Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta adresowa do 
8 adresbw 
1 

szt. 

szt. 1.00 
RAZEM 1.00 

2.4iKNNR5 
1301-01 

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napi^cia 

100 

pomiar; 

pomiari 100.00 
RAZEM 100.00 

2.5 K N R AL-01 
0403-03 

Montaz gniazd pozarowych do czujek i adapterow 

330 

szt. 

szt. 330.00 
RAZEM 330.00 

2.6 K N R AL-01 
0401-01 

Montaz czujek pozarowych - optyczna czujka dymu 

299 

szt. 

szt. 299.00 
RAZEM 299.00 

2.7'KNRAL-01 
10401-09 

Montaz czujek poZarowych - dodatek za utrudnienia przy montazu czujki na 
wysokoSci powyzej 4 m 
33 

szt. 

szt. 33.00 
1 RAZEM 33.00 

2.8 K N R AL-01 
0401-02 

MontaZ czujek poZarowych - liniowa dymu szt. 

,6 szt. 6.00 
RAZEM 6.00 

2.9 K N R AL-01 
0401-02 

MontaZ czujek poZarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury szt. 

;9 szt. 1 9.00 
RAZEM 9.00 

2.10 K N R AL-01 
0401-02 

Montaz czujek pozarowych - czujjka dwusensorowa szt. 

10 :szt. 1 10.00 
RAZEM 10.00 

2.11 p.a. KNR Montaz dodatkowych urz^dzeti i element6w SAP na gotowym podlozu z 
!AL-01 0404- ipod^czeniem - odbiornik czujki liniowej 
16 

i6 

Iszt. i 

szt. 6.00 
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Teatr Polski w Warszawie kosztorys inwestorski 2 ath OBMIAR 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 
1 RAZEM 6.00 

2.12 i KNR AL-01 
10401-11 

Montaz czujek poZarowych - dodatek za ustawienie parametr6w czujki wie- szt. 
lodetektorowej lub analogowej przy pomocy przyrz^du firmowego 
6 szt. 6.00 

I RAZEM 6.00 
2.13 KNR AL-01 

0401-01 1 1 

Montaz czujek poZarowych - optyczna radiowa czujka dymu iszt. 

19 iszt. 19.00 
RAZEM 19.00 

2.14 KNR AL-01 
0401-01 pa 

ModnaZ odbiornikdw radiowych czujek dymu szt, 

4 i S z t , 4,00 

RAZEM 4.00 
2.15 KNR AL-01 ! Montaz r^cznych ostrzegaczy pozaru - przycisk ROP ;szt. 

0402-03 ' ' 
30 :szt, 30.00 

RAZEM 30.00 
2.16 KNR AL-01 ' Montaz obudowy - ramki do ROP szt, 

0114-01 
i30 iszt. 30.00 

RAZEM 30.00 
2.17 KNR AL-01 Montaz dodatkowych urzqdzen i elementbw SAP na gotowym podtozu z 

0404-11 podt^czeniem - adapter 
szt 

szt 1.00 , 
RAZEM 1.00 

2.18 KNR AL-01 
0404-13 

MontaZ dodatkowych urzqdzen i elementbw SAP na gotowym podtozu z : szt, 
podlqczeniem - sygnalizator akustyczno-optyczny 
6 szt, 6.00 

RAZEM 6.00 
2.19 KNR AL-01 1 Montaz dodatkowych urzqdzen i elementbw SAP na gotowym podtozu z szt 

0404-09 ipodl^czeniem- element steruj^cy 
i3 szt, 3.00 

RAZEM 3.00 
2.20 KNR AL-01 Montaz dodatkowych urz^dzert i elementow SAP na gotowym podtozu z szt 

0404-14 podt^czeniem - pojemnik akumulatorow 
;1 ;szt. 1.00 

RAZEM 1.00 
2.21 KNR AL-01 

0109-02 
MontaZ akumulatora bezobsfugowego 40Ah szt, 

2 i s z t , 2.00 

RAZEM 2.00 
2.22 KNR AL-01 

10404-15 
Montaz dodatkowych urz^dzeri i elementow SAP na gotowym podtoZu z szt 
podt^czeniem - zespbJ t^czowek poSredniczqcych 
72 i s z t . i 72.00 

RAZEM 72.00 
2.231 KNR 5-08 Przewody YnTKSY 2x1x0,8 ekw uktadane w gotowych korytkach m 

]0212-01 
950 im 950.00 

RAZEM 950.00 
2.24 KNR-W 5-08 

0212-01 
Przewody HTKSH PH90 1x2x1,0 uktadane w gotowych korytkach i na dra-'m 
binkach I 
650 m l 650.00 

RAZEM 650.00 
2.25 'KNR AL-01 Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 512 elementow linio- szt 

0604-07 iwych 
1 szt i 1.00 

RAZEM 1.00 
2.26 iKNR AL-01 

i0701-01 
MontaZ standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego szt. 

1 szt. I 1.00 i 
RAZEM 1.00 

2.27 Kalkulacja 
wtasna 

Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarz^dzaj^cego i nadzoru-szt 
jqcego systemy alarmowe 
1 szt 1.00 

RAZEM 1.00 
2.28 i KNR AL-01 

10701-02 
j Montaz interfejsu sieciowego do zestawu PC 

j3 

szt. ! 

szt. 3.00 
RAZEM 3.00 

2.2S ) KNR AL-01 
10703-03 

Dodatek za utrudnienia przy uruchamianiu oprogramowania systemowego i 
zarz^dzaj^cego z tytutu ztozonoici warunkbw pracy stanowiska komputero-
wego - praca w sieci 

wa-
riant 
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300 wa-

riant 
300.00 

RAZEM 300.00 
2.30 KNR AL-01 

0703-05 
Dodatek za utrudnienia przy uruchamianiu oprogramowania systemowego i 
zarzqdzajqcego z tytutu trudnosci algorytmu - duzej trudnosci 
300 

wa-
riant 
wa-
riant 

300.00 

1 RAZEM 300.00 
3 Utylizacja 

3.1 Kalkulacja 
wtasna 

Utylizacja izotopowych czujek dymu przez uprawnion^ jednostk? 
Utylizacja zdemontowanych urzqdzen elektrycznych i elektronicznych 
298 

szt. 

szt. 298.00 
RAZEM 298.00 

4 Dokumentacja techniczna modernizacji systemu SAP 
4.1 Ka\k wtasna Wykonanie dokumentacji powykonawczej 

1 
kpl. 
kpl. 1.00 

RAZEM 1.00 
5 Wymiana EEPROPM central szt.2, programowanie 

5.1 Kalkulacja 
wtasna 

Wymiana EEprom central szt.2, programowanie 

2 

szt. 

szt. 2.00 
RAZEM 2.00 

5.2 KNR AL-01 
: 0604-07 

Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 512 elementow linio-
wych szt. 3 
3 

szt 

szt 3.00 
RAZEM 3.00 

5.3iP.A. KNR 
AL-01 0702-

Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarzqdzaj^cego - opraco-
wanie grafiki do progr.zarz^dzajacego 

szt 

1 szt 1.00 
RAZEM 1.00 

5.4 j KNR AL-01 
loioi-oi 

Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych 

5% 

szt. 

szt. 0.05 
1 RAZEM 0.05 

6 Utrudnienia- prace w czynnym obiekcie zabytkowym 
6.1 Kalkulacja 

wtasna 
Utrudnienia zwiazane z prowadzeniem robbtw czynnym obiekcie zabytko
wym 
5% kwoty kosztorysowej 

kosz
torys 

RAZEM 0.00 
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